
Valsts ugunsdz6sibas un gl6bianas dienests

RIGAS REQIONA PARVALDE
Jaunpils iela 13, Rrga, LV-1002, tdlr:67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

RTga RTgas 2. pamatskola
(izdolanas vieta)

2021.gada 30.decembrr

(uridisk6s personas nosaukums vai fiziskds personas v6rds,
uzvdrds)

ReA.Nr. 40900012628
(datums) (juridiskas personas legistrdci"jas numurs vai fiziskds personas

kods)

Ludzas rela 43, RIea, LV-l033
(uridiskds vai fiziskds personas adrese)

PARBAUDES AKTS Nr.22l8-3.8.1/1.093

202l.gada22.decembn Valsts ugunsdzesrbas un glab5anas dienesta Rrgas
(pdrbaudes datums(-i)

refiona parvaldes Ugunsdro5rbas uzraudzrbas un civilds atzsardzlbas nodalas inspektors
kapteinis Dagnis Jansons

(amatpersonas (-u) amats, specidld dienesta pakdpe, vards, uzv5rds)

piedaloties Rrgas 2. pamatskolas direktoram Ivaram Upeniekam
(ob.iekta atbildigas personas arnats, vards, uzvdrds)

veica Rreas 2. skolas eku telpu un teritori jas Ludzas iela 43 , Riga (t dk - Obiekts
(objekta rrosaukunrs, adrese)

neplanoto ugunsdroSrbas parbaudi un civilas aizsardzlbas prasrbu ieveroSanas kontroli.
(ugunsdroSlbas pdrbaudes veids: pldnotd, neplanota)

Parbaudes gaita:

2. Konstateti Sadi ugunsdro5Tbas un civilas aizsardzlbas praslbu parkapumi:

Parbaudrta Sadu iepriek5eio parbauZu saita izdoto adnrinistratlvo aktu izpilde

Nr.
p.k.

AdministratTv a akta nosaukums, datums un
NLIlIlLITS

Noverstie
parkapumi

(norad-rt adm in i stratr-va

akta konstateto
parkapumu punktus)

Nenoverstie
parkapumi

(noradit
administrauva akta

konstateto pdrkdpumu
nr rnktr rq)

) 3 4

I Valsts ugunsdzEslbas un glsb5anas dienesta Rrgas

refiiona parvaldes 2020.gada 28.februEra Pdrbaudes akts
Nr.2218-3.8 .11233

2.un4. 1. un 3.

DROSU ELE,KTRONISKO
LAIKA ZIMOGU

DOKUMENTS PARAKSTITS AR PARAKSTU UN SATUR



Nr.
p.k.

KonstatEtie parkapumi

Pamatojums
(nornlatTva akta nosaukurns un punkts) Parkapuma

noverSanas

terrni45

I ) J I
1 Objektd nav veikta elektroinstalacijas cilpas

"{Eze-nulle" pilnas pretestrbas,
zemejumietaises pretestrbas, zemejumvada
nepartraukt-rbas saites un zibensaizsardzrbas
parbaude (pEdEja parbaude veikta
2013.sada.4.aprrh).

Ministrtr kabineta 2016.gada
19.aprI!a noteikumu Nr.238
,,UgunsdroSTbas noteikumi"
(turpmak Ugunsdro5Tbas
noteikumi) 56.punkts un
57.punkts.

0r.06.2022.

2. Objekta nav veikta elektroinstalacijas
kontaktu savienojumu kvalitates parbaude ar
termokameru.

UgunsdroSlbas noteikumu
58.punkts.

0t.06.2022.

a
J. Objekta nav veikta dabiskas ventilacijas

kanalu Urr5ana un tehniska stavokla
pdrbaude.

Ugunsdro5rbas noteikumu
90.punkts.

01.05.2022.

4. Objekta nav veikta mehaniskas ventildcijas
sistemas tehniska stavokfa parbaude un
UrTSana.

Ugunsdro5rbas noteikumu
91.punkts.

01.05.2022.

5. Objekta uz ugunsdzeslbas krdna skapja
durvrm ir noradrta maldino5a informacija par
ugunsgr€ka izsaukuma numuru (Ugunsgreka
gadr.juma zvanlt 01 vai 112), ka rezultata
izvietotas zlmes neatbilst UgunsdroSrbas
noteikumu 1 .pielikuma 4.4.nmes prasrbam.

Ugunsdroirbas noteikumu
1 17.punkts.

01.03.2022.

6. Objekta pie .ugunsgreka atkla5anas un
trauksmes signalizacijas. sistemas
ugunsgreka detektoriem, sir6ndm ufr
manualajiem trauksmes signaldevejiem nav
piestiprinati identifikdcijas numuri vai burti,
atbilsto5i Latvijas standarta LVS CEN/TS
54-14:2005 ,,Ugunsgr€ka atkla5anas un
ugunsgreka trauksmes sistemas. 14.dala:
Noradr]umi plano5anai, projektc5anai,
montdZar, nodo Sanai ekspl uatac ij a, I ieto Sanai

un ekspluatacijai" A.pielikuma
6.4. 5.apak5punkta prasrbam.

UgunsdroSlbas noteikumu
123.punkts.

01.05.2022.

7. Objekta kdp4u telp[ (blakus iek5Ejam
ugunsdzesrbas [densvada kranam Nr.19.)
l.stava novietoti deetspeilei priekSmeti.

Ugunsdro5lbas noteikumu
246.8. apak5punkts.

01.02.2022.

8. Objekta automatiskas ugunsgreka atkla5anas
un trauksmes signalizacijas sistemas
manualds talvadrbas iedarbina5anas ierlces
nav nodro5inatas ar paskaidrojo5o uzrakstu
valsts valoda un nav apzrmetas ar 4.6.nmi
"Ugunsaizsardzrbas sistemas manualas
iedarbina5anas ierfce", atbilsto5i
Ugunsdro5rbas noteikumu l.pielikuma
prasrbam.

UgunsdroSrbas noteikumu
136.punkts.

0r.04.2022.

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU



9. Objekta jaunaja korpusa durvis, kas atdala
kdpqu telpu no citas nozrmes telpas, nav
aprrkotas ar paiaizveres mehdnismiem un
nobhvetam piedurllstem.

Ugunsdro5rbas noteikumu
19.punkts.

0r.05.2022.

10. Objekta, kap4u telpas stavi nav nodro5inati
ar attiecrga stava kartas numuru.

Ugunsdro5rbas noteikumu
l8.punkts.

01.04.2022.

11 Objekta virtuve nav ugunsdzesrbas pdrkl6js. UgunsdroSrbas noteikumu
260.punkts.

01.03.2022.

t2. Objekta ugunsgreka atkla5anas un trauksmes
signalizacijas sistemas manualie trauksmes
signaldeveji ir uzstadTti augstak par 160
centimetriem, kas nav piefaujams, atbilsto5i
Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2005
,,Ugunsgreka atkla5anas un ugunsgreka
trauksmes sistemas. 14.dala: Noradijumi
plano5anai, projektE5anai, montdlai,
nodo5anai ekspluatacija, lieto5anai un
ekspluatacijai" A.pielikuma
6.4 .4.apakipunkta orasrbarn.

Ugunsdro5rbas noteikumu
8.punkts, 9.punkts
123.punkts.

01.08.2022.

13. Objekta iek56jais ugunsdzesrbas fidensvada
krans Nr.2l nav nokomplektEts ar Slflteni
nosledzamu stobru.

Ugunsdro5lbas noteikumu
116.punkts.

01.05.2022.

t4_ Objekta pie iek5ejiem ugunsdzesrbas
fldensvada krana Nr.21 nav izvietota
informacija par veikto pdrbaudi, atbilstoSi
UgunsdroSlbas noteikumu 2.pielikuma
prasrbam. !

Ugunsdro5rbas noteikumu
1 17.punkts.

01.05.2022.

15. Objekta veca korpusa 25.kabineta
automdtiskas ugunsgreka atkla5anas un
trauksmes signaliz6cijas sistema netiek
uzttrEta darba kdrt-rbd (ugunsgrOka
detektoram uzlikts plastmasas vacin5).

Ugunsdro5rbas noteikumu
123.punkts.

01.02.2022.

t6. Objekta bernudarza telpas zem piekaramiem
griestiem nav nodro5inats ar automatisko
ugunsgreka atkla5anas un trauksmes
signalizacijas sistEmas ugunsgreka
detektoriem.

UgunsdroSTbas noteikumu
123.punkts.

0t.08.2022.

17. Obj ekta izvietotie evakuacij as plani neatbilst
ugunsdro5rbas noteikumu 231.punkta
praslbdm.

Ugunsdro5lbas noteikumu
229.punkts.

01.05.2022.

3. Objekta atbildrgas personas viedoklis un argumenti:

Parkapumi izskaidroti parbaudes 1aik6. Pdrbaudes akts nosttrts uz e-pastu r2ps@riga.lv

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU



4

Bridiniijums par piirbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzesrbas un glab5anas dienesta Rrgas refiiona parvalde aicina
(strLrkliirvienrbas vai tiis da!as nosaukums)

adresatu labpraugi izpildit parbaudes aktu, noverSot konstatetos parkapumus noteiktaja termi4a.
Valsts ugunsdzEsibas un gliib5anas dienesta Rigas refiona piirvalde

(struktrlrvientbas vai tas dalas nosaukums)

brldina, ja adresfrts nebiis labpr6tigi izpildijis pflrbaudes aktu (novErsis konstatetos
piirkiipumus noteiktajE termi4ii), Valsts ugunsdzOsibas un gliib5anas dienesta
Rigas re$iona piirvalde var uzsiikt piirbaudes akta izpildi piespiedu k5rtii.

(strukt[rvienlbas vai tds dalas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsakta nakamaja darbdiend pEc pedeja labpraugai izpildei
noteikta termi4a beigam. Par parbaudes akta piespiedu izpildes lidzekli tiks izveleta piespiedu
nauda. Parbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresdtam.

Ja nepiekrrtat konstatetajiem parkdpumiem, Jums ir tiesrbas 5o parbaudes aktu apstndet
viena mene5a laika no ta speka sta5anas dienas augstakstavo5ai amatpersonai:
Valsts ugunsdzesrbas un glab5anas dienesta RIgas refiona parvaldes priek5niekam Jaunpils iela
13, Rrga, LV-1002

(amatpcrsonas antats un adrese)

Parbaudi veica:
Dagnis Jansons

(amatpersonas vdrds, uzvDrds) (paraksts)

Ar parbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplaru sa4emu:

(objekta atbildlgas personas, arnats, vards, uzvdrds, paraksts, vai fiziskas personas vhrds, uzvdrds, vai atzirne par nosllu5anu pa pastu)

2}_.gada _.

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZIMOGU


